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Garantiehinweis und Einbauempfehlung

Garantiehinweis

Auf die Unversehrtheit (keine kritische Verformung, keine  
Undichtigkeit) der jeweiligen Zisternen geben wir Ihnen  
25 Jahre Garantie. 

Garantiebedingungen:
 � Einbau unter vollständiger Beachtung unserer  

Einbau- und Montageanleitung
 � ordnungsgemäße Beanspruchung und Handhabung 

Im Garantiefall ersetzen wir Ihnen kostenlos das eingesetzte 
Material bei freier Lieferung. Darüber hinausgehende
Garantieleistungen sind ausgeschlossen. Mangelhaftungs-
ansprüche bleiben unberührt.

Einbauempfehlung

Wir empfehlen den Einbau  
durch geschultes Fachpersonal.

Für alle über ACO bezogenen Zusatzartikel erhalten Sie sepa-
rate, der Transportverpackung beiliegende Einbauanleitungen, 
die unbedingt zu beachten sind! Fehlende Anleitungen sind um-
gehend bei uns anzufordern; alternativ können Sie diese unter 
www.aco-hochbau.de downloaden.

!

6.500 
Liter

4.700 
Liter

3.300 
Liter

Zisternen
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Allgemeine Hinweise

Sicherheitshinweise

Bei sämtlichen Arbeiten sind die einschlä-
gigen Unfallverhütungsvorschriften nach 
BGV C22 zu beachten. Diese können auf 
den Internetseiten der Berufsgenossen-
schaft der Bauwirtschaft eingesehen wer-
den (www.bgbau-medien.de); hinsichtlich 
der Erdarbeiten, des Zisterneneinbaus 
und der Baugrube sind die DIN 18300, 
DIN 4124, DIN EN 1610 und die Arbeits-
blätter DWA-A 139 und ATV-DVWK-A 127
zu beachten. Ein Begehen des Behälters 
ohne entsprechende Erdüberdeckung ist 
nicht vorgesehen und sollte vermieden 
werden; sollte es dennoch aufgrund der 
Einbaubedingungen unbedingt erforder-
lich sein, sind besondere Absicherungen 
durch eine 2. Person zu erbringen 

(Gefahr durch Abrutschen o.ä.) 
Des Weiteren sind bei Einbau, Montage, 
Wartung, Reparatur usw. die in Frage 
kommenden Vorschriften und Normen 
zu berücksichtigen. Entsprechende 
Hinweise finden Sie in den dazugehöri-
gen Abschnitten dieser Anleitung. Bei 
sämtlichen Arbeiten an der Anlage bzw. 
Anlagenteilen ist immer die Gesamtan-
lage außer Betrieb zu setzen (sofern 
elektrische Einbauten montiert sind) und 
gegen unbefugtes Wiedereinschalten zu 
sichern. Der Behälterdeckel ist stets, 
außer bei Arbeiten im Behälter, ver-
schlossen zu halten, ansonsten besteht 
höchste Unfallgefahr.

Evtl. Transportverpackungen von 
Öffnungen sind weder begehbar noch 
kindersicher und müssen umgehend nach 
Anlieferung gegen geeignete Abdeckungen 
bzw. Rohranschlüsse ausgetauscht
werden. ACO bietet ein umfangreiches 
Sortiment an Zubehörteilen, die alle aufein-
ander abgestimmt sind und zu kompletten 
Systemen ausgebaut werden können (die 
Liste der optionalen Zubehörteile finden 
Sie online unter www.aco-hochbau.de).  
Die Verwendung anderer Zubehörteile 
kann dazu führen, dass die Funktionsfä-
higkeit der Anlage beeinträchtigt und die 
Haftung für daraus entstehende Schäden 
aufgehoben wird.

Kennzeichnungspflicht

Alle Leitungen und Entnahmestellen von 
Brauchwasser sind durch den Nutzer mit 
den Worten „kein Trinkwasser“ schriftlich 
oder bildlich zu kennzeichnen,
(DIN 1988 Teil 2, Abs. 3.3.2) um auch 
nach Jahren eine irrtümliche Verbindung 
mit dem Trinkwassernetz zu vermeiden 
(das Kennzeichnungsmaterial, sofern 
es nicht der Lieferung beiliegt oder es 
zusätzlich benötigt wird, finden Sie in der 
Liste der Zubehörteile am Ende dieser 
Beschreibung). 

Auch bei korrekter Kennzeichnung kann 
es noch zu Verwechselungen kommen, 
z.B. durch Kinder. Deshalb müssen an
allen Brauchwasser-Zapfstellen Ventile  
mit Kindersicherung installiert werden.
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Zisternen

Zisterne 3.300 Liter

Abmessungen und Anschlüsse
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Technische Daten

Zisterne 4.700 Liter

Abmessungen und Anschlüsse
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Zisternen

Zisterne 6.500 Liter

Abmessungen und Anschlüsse

Ansicht von rechts Ansicht von vorne

Ansicht von oben
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Aufbau

Aufbau der Zisternen

Zisternen 4.700, 6.500 l (Haus- und Gartennutzung)

Zulauf

Überlauf zu Kanal 
oder Entwässerung

Leerrohr für
Wasserentnahme/Strom

Überlauf zu Kanal 
oder Entwässerung

Zisternen 4.700, 6.500 l (Gartennutzung)

Leerrohr für
Wasserentnahme/Strom

Zulauf

Überlauf zu Kanal 
oder Entwässerung

Zisterne 3.300 l (Garten- und Haus- und Gartennutzung)

Überlauf zu Kanal 
oder Entwässerung

Leerrohranschluss

Zulauf
Wenn Zulauf über Aufsatzstück erfolgt, dann Zulauf 
über Verschlusskappe im Dombereich verschließen



9

Zisternen

Einbaubedingungen

Begehbar    z.B. Grünfläche 

maximale Einzellast von 250 kg

Befahrbar    z.B. Grundstückszufahrt 

max. Radlast von 1,1 t ( PKW/Kleinbus)

Definitionen

Zisterne 3.300 Liter

Begehbar Befahrbar

min. 0,4 bis  
max. 2,0 m 
Überdeckung

max. Eintauchtiefe
ins Grundwasser  
bis Tankschulter

min. 0,6 bis  
max. 2,0 m 
Überdeckung

max. Eintauchtiefe
ins Grundwasser  
bis Tankschulter
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Einbaubedingungen

Zisterne 4.700 Liter

Zisterne 6.500 Liter

Begehbar Befahrbar

min. 0,4 bis  
max. 2,0 m 
Überdeckung

max. Eintauchtiefe
ins Grundwasser  
0,90 m, ca. 1/2
Höhe der Zisterne

min. 0,6 bis  
max. 2,0 m 
Überdeckung

max. Eintauchtiefe
ins Grundwasser  
0,90 m, ca. 1/2
Höhe der Zisterne

Begehbar Befahrbar

min. 0,6 bis  
max. 2,0 m 
Überdeckung

min. 0,8 bis  
max. 2,0 m 
Überdeckung

max. Eintauchtiefe
ins Grundwasser  
1,05 m, ca. 1/2
Höhe der Zisterne

max. Eintauchtiefe
ins Grundwasser  
1,05 m, ca. 1/2
Höhe der Zisterne
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Zisternen

Einbau und Montage

 � Für den Einbau einer Regenwassernutzungsanlage sollte im Vorwege mit dem örtli-
chen Bauamt/der zuständigen unteren Wasserbehörde abgestimmt werden, ob evtl. 
ein Antrag hierfür zustellen ist

 � Für den Einbau (besonders bei Regenwassernutzung im Haus) sollte unbedingt ein 
Fachunternehmer für Tief- und Rohrleitungsbau hinzugezogen werden, um eine 
fachgerechte und dauerhaft dichte Konstruktion zu gewährleisten! Ebenso sind für 
die herzustellende Verbindung zum Trinkwassernetz und die elektrischen Anschlüsse 
entsprechende Fachleute hinzu zu ziehen.

Bei Missachtung der o.g. Hinweise wird  
jegliche Haftungsmöglichkeit ausgeschlossen.

Baugrund

Vor der Installation müssen folgende 
Punkte unbedingt abgeklärt werden:

 � die bautechnische Eignung des 
Bodens nach DIN 18196

 � maximal auftretende Grundwasser-
stände bzw. Sickerfähigkeit  
des Bodens

 � auftretende Belastungsarten,  
z.B. Verkehrslasten

 � sonstige den Boden beeinflus-
sende Faktoren (z.B. verlaufende 
Leitungen)

Zur Bestimmung der geotechnischen Ge-
gebenheiten sollte ein Bodengutachten 
erstellt oder zumindest die Daten beim 
örtlichen Bauamt hinterfragt werden;
sofern die Eignung des Baugrundes 
nicht auf Übereinstimmung zu den in der 
Einbauanleitung vorausgesetzten Werte 
geprüft wird, kann es vorkommen, dass 
die Funktionsfähigkeit der Anlage oder
der Tankverbindungen beeinträchtigt 
und die Haftung für daraus entstehende 
Schäden aufgehoben wird.

Baugrube

Mindestabstand 
= Einbautiefe

Ei
nb

au
tie

fe

Sauberkeitsschicht, Kies max. Körnung 8/16 mm, verdichtet

Ei
nb

au
tie

fe

Mindestabstand 
= Einbautiefe

Ausführung von Böschung 
oder Verbau ab 1,25 m 
Grubentiefe, nach DIN 4124

bei ganzjähriger Nutzung ist
ein Einbau in frostfreier
Tiefe erforderlich
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Einbau und Montage

Als Untergrund wird tragfähiger Boden 
vorausgesetzt. Als Verdichtung für den 
Unterbau wird folgender EV2- Wert 
zugrunde gelegt: 45 MN/qm. Damit 
ausreichender Arbeitsraum vorhanden ist, 
der auch verdichtet werden kann, muss 
die Grundfläche der Baugrube die Behäl-
termaße ≥400 mm je Seite überragen. 
Ab einer Grubentiefe von >1250 mm ist 
eine Böschung nach DIN 4124 anzulegen 
(mit oder ohne Verbau – je nach Anforde-
rung und Situation).
Die Tiefe der Grube muss so bemessen 
sein, dass die max. Erdüberdeckung  
(siehe Seite 10 – Einbaubedingungen) 
über dem Behälter nicht überschritten 

und die Minimale nicht unterschritten 
wird. Für die ganzjährige Nutzung der 
Anlage ist eine Installation des Behälters 
und der wasserführenden Anlagenteile im 
frostfreien Bereich notwendig.  
In der Regel liegt die frostfreie Tiefe bei 
ca. 600 mm (Norddeutschland) bis  
ca. 1200 mm (Österreich); genauere 
Angaben erhalten Sie hierzu bei der für 
den Einbauort zuständigen Behörde.
Als Unterbau/Sauberkeitsschicht wird 
eine Schicht Kies/Sand (max. Körnung 
8/16 mm, Dicke ca. 100-150 mm)  
aufgetragen und verdichtet.

Werden die Zisternen neben Verkehrsflä-
chen installiert, die mit schweren Fahr-
zeugen (über 7,5 t) befahren werden 
(z.B. angrenzende Straße), sollte der 
Mindestabstand des Behälters zu diesen
Flächen mindestens der Einbautiefe 
entsprechen. 
Beim Einbau des Behälters in unmittel-
barer Nähe eines Erdhügels, Hanges 
oder einer Böschung muss eine statisch 
berechnete Stützwand zur Aufnahme des 
Erddrucks errichtet werden; die Wand 
muss die Behältermaße um mind. 500 mm 
überragen und einen Mindestabstand von 
1.200 mm zum Behälter haben.

Verbindung mehrerer Behälter/Rohrdurchführungen

Die Verbindung der Behälter von zwei 
oder mehreren Behältern erfolgt mittels 
eingebrachten Spezialdichtungen und 
KG-Rohren (bauseits zu stellen; Empfeh-
lung: KG 2000-Rohr (grün)); die Öffnun-
gen, sofern sie nicht bereits werksseitig 
angelegt wurden, sind ausschließlich mit 
dem mitgelieferten oder als Zubehörteil 
zu bestellenden Kronenbohrer zu erstel-
len. Für den Überlauf sind im unteren 
Bereich und für eine Belüftung im oberen 
Bereich (oberhalb des max. möglichen 
Wasserpegels) Löcher anzulegen und 
nachfolgend je eine Gummilippendichtung 
einzusetzen. Die Nut der Dichtung muss 
die Tank-Wandung bündig umschließen. 
Die Schieberichtung ist rechts dargestellt 
(in Richtung der vorgeformten Gummil-
ippe). Bei der Verlegung der Rohre sind 
folgende Normen zu beachten:
DIN 1986 und DIN EN 752. Die Rohre 
sollten jeweils 20 cm in den Tank ragen. 
Der Mindestabstand zwischen den Zister-
nen muss jeweils 1,00 m betragen.

Durchschie-
berichtung

D
ic

ht
un

g

Ta
nk

-W
an

d
Bei nur gelegentlich auftretendem 
Grundwasser und bindigen, schwer 
wasserdurchlässigen oder wasserun-
durchlässigen Böden (z. B. Lehm/Ton/ 
Schluff), hochwasser- und staunässege-
fährdeten Gebieten und Gebieten mit 
hohem Grundwasserstand muss eine 
1,1-fache Sicherheit gegen das Auf-
schwimmen und Verformen der leeren 
Behälter gewährleistet sein und für eine 

Grundwasser und bindige Böden

ausreichende Ableitung (Drainage) des 
Grund- bzw. Sickerwassers gesorgt 
werden. Es muss eine Drainageleitung 
in einem senkrecht eingebauten 
Schacht/Rohr enden, in dem eine 
Tauchdruckpumpe eingelassen ist, die 
das überschüssige Wasser zuverlässig 
abpumpt. Die Pumpe ist regelmäßig zu 
überprüfen (siehe Abbildung).
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Zisternen

Einsetzen und Verfüllen

Der/die Behälter sind stoßfrei mit 
geeignetem Gerät in die vorbereitete 
Baugrube zu setzen und waagerecht 
auszurichten.
Um Verformungen zu vermeiden, soll 
der Behälter vor jeder Anfülllage bis zur 
entsprechenden Höhe mit Wasser gefüllt 
werden; dabei ist darauf zu achten, dass 
die Überläufe zu möglichen weiteren
Zisternen untereinander bereits ange-
schlossen sind und sich hier ein gleich-
mäßiger Wasserpegel einstellt. Danach 
wird die seitliche Umhüllung (Rundkornki-
es 6/18 mm, die Behälterumgebung soll
sickerfähig sein!) und mind. 20 cm 
oberhalb des Tanks lagenweise angefüllt 
und verdichtet; bei händischer Verdich-
tung (nur bei begehbarer Variante): in 
max. 10 cm Schritten mit Handstampfer 
ansonsten in max. 30 cm Schritten bei 
maschineller Verdichtung (seitlich mit 
Stampfer (60-80 kg), oberhalb mit Vibra-
tionsplatte (ca. 100 kg)); es ist darauf zu 
achten, dass maschinelle Verdichtungs-
geräte nicht in direkten Kontakt zum 
Tank kommen. 

Der Tank muss allseitig gleichmäßig 
eingebettet und verdichtet werden (auch 
unterhalb des Tanks). Als Unterbau 
für eine Pflasterfläche bei befahrbarer 
Variante ist eine Tragschicht aus Beton-
recycling oder Schotter 0-32 zu wählen 
(Verdichtung auf 97% Proctordichte 
mit Vibrationsplatte (max. 300 kg)); als 
Pflasterbettung folgt ca. 4 cm Brechsand 
oder Splitt.

Anschlüsse legen

Das Zulaufrohr vom Haus zum Tank 
ist mit einem Gefälle von mind. 1% in 
Fließrichtung zu verlegen (mögliche 
nachträgliche Setzungen sind dabei zu 
berücksichtigen); der Anschluss erfolgt 
an den vorgebohrten Öffnungen am Be-
hälter. Sämtliche Saug-, Druck- und/oder 
Steuerleitungen sind in einem Leerrohr zu 
führen, welches mit Gefälle zum Behälter 
und ohne Durchbiegungen geradlinig zu 

verlegen ist. Erforderliche Bögen sind 
mit max. 30°- Formstücken auszubilden, 
um ein Abknicken von Schläuchen und 
Leitungen zu vermeiden.
Achtung: Das Leerrohr ist an einer 
Öffnung oberhalb des max. Wasserpegels 
anzuschließen.

Der Behälterüberlauf muss nach DIN 1986 
gegen Rückstau gesichert werden:

a)  bei Anschluss an einen reinen  
Regenwasserkanal mit einem  
Rückstauverschluss

 b)  bei Anschluss an einen  
Mischwasserkanal mittels  
Hebeanlage

Die Überlauf-Leitung aus dem Haupttank 
in Richtung Kanal oder Versickerungs-
anlage sollte ein stärkeres Gefälle als 
die Zuleitung aufweisen. Sowohl für die 
Möglichkeiten einer anschließenden Versi-
ckerung, als auch für den Schutz gegen 
Rückstau finden Sie in der ACO System-
kette diverse ergänzende Produkte.

www.aco-hochbau.de
    hier finden Sie auch den  

zuständigen Außendienstmitarbeiter
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Montage Domschacht

Domschacht montieren

Mögliche Aufsätze:

hoher Schiebedom
(begehbare Abdeckung)

niedriger Schiebedom
(begehbare Abdeckung)

hoher Dom
(befahrbare Abdeckung)

Verlängerung  
für Schiebedom

Mögliche im hohen Aufsatz integrierte Filter (begehbar und befahrbar möglich):

Filterkorb
Anschluss Zulaufberuhiger
nicht möglich

Einlauffilterkorb
Anschluss Zulauf-
beruhiger möglich

Tankeinbaufilter
Anschluss Zulauf-
beruhiger möglich

Der Schiebedom ermöglicht je nach Ausführung ein stufenloses  
Anpassen der Zisterne an vorhandene Geländeoberflächen zwischen 
400 mm und 700 mm Erdüberdeckung und kann durch die Montage 
der Domverlängerung noch passgenau abgeändert werden.
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Zisternen

Dichtungsband

Das mitgelieferte selbstklebende Dich-
tungsband ist ringförmig auf dem So-
ckelrand anzubringen. Der Domschacht- 
Sockel wird dann auf dem an der Zister-
ne vordefinierten Rand aufgesetzt und 
verschraubt (mind. vier selbstschnei-
dende Schrauben kreuzweise).

Dann folgen die weiteren Schritte wie 
unten beschrieben. 

Zum Schluss wird der gewählte Deckel 
aufgesetzt; die Verschraubung am De-
ckel ist so fest anzuziehen, dass sie 
nicht von einem Kind geöffnet werden 
kann!

Variante begehbar

Um das Übertragen von Lasten auf den 
Tank zu verhindern, muss das Teleskop 
des Domschachts lagenweise mit Kies 
(max. Körnung 0/16) angefüllt und 
gleichmäßig von Hand verdichtet wer-
den. 
Sowohl der Dom als auch die Zisterne 
sollten hierbei möglichst nicht beschä-
digt werden, um die Dichtheit der Kons-

truktion auf Dauer zu gewährleisten.
Die Abdeckung kann mit Pflastersteinen 
o.ä. eingefasst werden, die übrige Flä-
che sollte begrünt sein.
Ebenso ist mit der Wasserentnahmebox 
zu verfahren.

Mögliche im hohen Aufsatz integrierte Filter (begehbar und befahrbar möglich):



16

Montage Domschacht

Variante befahrbar

Wird der Tank unter einer PKW-befahr-
baren Fläche installiert, dann kommt 
nur eine dafür zugelassene Abdeckung 
in Frage, welche entkoppelt zum Tank 
montiert werden muss. Für diese über 
das Zubehör bestellbare SAKU-Abde-
ckung ist ein ringförmiges Auflager 
300 mm breit und 200 mm hoch aus 
Beton C 20/25 zu erstellen. Alternativ 
kann auch ein fertiger Betonring mit 
ähnlichen Abmessungen eingebaut wer-

den. Weitere Anweisungen finden Sie in 
der zur Abdeckung separat beiliegen-
den Einbau- und Bedienungsanleitung. 

Der Dom wird aus folgenden  
Teilen aufgebaut:

 � Domverlängerung; diese  
wird bis UK. der SAKU  
eingekürzt

 � Unterteil des hohen  
Schiebedoms 

Am oberen Rand der Domverlängerung 
kann/sollte ein Dichtband eingelegt 
werden, um die Fuge zwischen Kunst-
stoffdom und Betonrahmen dauerhaft 
flexibel zu verschließen (nicht im Liefer-
umfang).

Alternative Domverlängerung

Falls erforderlich kann eine Domverlän-
gerung eingebracht werden.

Die Hauptdomschachtteile werden hier-
bei nicht verändert, die Höhenanpas-
sung erfolgt lediglich über die Domver-
längerung.
Das obere Teil des Domschachtes wird 
abgehoben, der untere Teil verbleibt 
auf dem Tank; nach Ermittlung der ge-
nauen Höhe zwischen Geländeoberkan-
te und Domschachtaufsetzrand wird die 
Domverlängerung bei Bedarf mit einer 
geeigneten Säge gekürzt. Nun wird die 
Domverlängerung zwischen den unte-
ren und den oberen Domschachtteil ge-
setzt.



17

Zisternen

Allgemeine Einbauhilfe für Komplettpakete

Beachten Sie bitte die Anleitungen, 
die den einzelnen Geräten beiliegen.

1.  Nehmen Sie den Einbau der Zisterne 
lt. Einbauanleitung vor.

2.  Verbinden Sie die Fallrohre, die am 
Behälter angeschlossen werden sol-
len, mit dem Regenwasserzulauf an 
der Zisterne und den Überlauf mit 
dem Entwässerungskanal, der Versi-
ckerungsanlage oder anderen Ent-
wässerungssystemen.

3.  Haben Sie eine Hausanlage erwor-
ben, um Ihre Toilette und/oder 
Waschmaschine mit zu versorgen, 
oder möchten Sie eine Füllstandan-
zeige im Haus für Ihre Gartenanlage 
installieren, verlegen Sie ein DN100 
KG-Rohr/KG 2000- Rohr von der Zis-
terne zum Anschlussraum im Gebäu-
de. Bitte achten Sie darauf, dass das 
Leer- Rohr mit mind. 2% Gefälle zum 
Erdtank verlegt wird, so dass 
Schwitzwasser nicht zum Gebäude 
laufen kann. Verwenden Sie mög-
lichst max. 30°-Bögen, damit die Re-
genwasserschläuche nicht abkni-
cken.

4.  Zum Verschluss des KG- Rohres im 
Haus sollte ein Wanddurchführungs-
verschluss genutzt werden, der di-
rekt in das DN100 KG- Rohr eingelas-
sen wird.

5.  Bei den Haus-u. Garten- Paketen ist 
die Öffnung für die Wasseranschluss-
box (wenn diese nicht extra bestellt 
wird) mit entsprechendem KG-Rohr 
und Deckel zu schließen.

6.  Gehen Sie – je nach Ausstattungspa-
ket - im weiteren wie folgt vor:

a) Haus und Garten Professional:
installieren Sie die vollautomatische Re-
genwasserzentrale im Anschlussraum 
und verlegen Sie den Saugschlauch von 
hier zur Zisterne (durch ein entspre-
chendes Leer-Rohr)

b) Haus und Garten Compact:
stellen Sie die Unterwasserdruckpumpe 
in die Zisterne. Nutzen Sie ein nicht ver-
rottbares Seil o.ä., um die Pumpe nach 
oben im Domschacht zu sichern und 
aufrecht im Tank hin zu stellen. So kön-
nen Sie die Pumpe im Bedarfsfall auch 
leichter aus dem Behälter nehmen.
Verlegen Sie den Regenwasserdruck-
schlauch (durch ein Leerrohr mit Gefälle 
zum Erdtank) von der Pumpe zum Haus-
anschlussraum und verbinden Sie die-
sen mit dem Montagesatz (Schaltauto-
mat mit Manometer, Panzerschlauch 
und Absperrkugelhahn). Am Absperrku-
gelhahn des Montagesatzes wird dann 
die Regenwasserdruckleitung zu Ihrer 
Toilette, Waschmaschine usw. ange-
schlossen.
Im nächsten Schritt schließen Sie die 
Trinkwasserdruckleitung an die freie 
Trinkwassernachspeisung an und verbin-
den den Einlaufstutzen der Nachspei-
sung mit HT- und KG-Rohren bis zur Zis-
terne. 
ACHTUNG: Auf Gefälle bis zur Zisterne 
hin achten! Als Geruchsverschluss ist 
die Ausbildung eines Siphons ratsam. 
Sollte der Nachlauf nicht ausreichend 

rückstausicher platziert sein, so ist eine 
Rückstausicherung einzuplanen. ( z.B.  
ACO Triplex DN 50, Montage auf der 
Wand vor der Wanddurchführung)
Verlegen Sie das Pumpenkabel und das 
Kabel vom Schwimmerschalter der 
Trinkwassernachspeisung von der Zis-
terne zum Hausanschlussraum. 
ACHTUNG: Schwimmerschalter an der 
Pumpe müssen frei beweglich sein. Ste-
cken Sie nun den Zwischenstecker des 
Schwimmerschalters in die Steckdose 
und den Stecker des Magnetventils auf 
den Zwischenstecker.
ACHTUNG: Sollte kein Wasser in der 
Zisterne sein, läuft solange Wasser 
nach, bis der Schwimmerschalter im 
Behälter sich nach oben aufrichtet und 
das Magnetventil schließt.
Sobald genügend Wasser in der Zister-
ne ist (Pumpe komplett bedeckt) ste-
cken Sie bitte den Stecker der Unter-
wasserdruckpumpe in die Steckdose 
des Schaltautomaten und den Stecker 
des Schaltautomaten in eine stromfüh-
rende Steckdose. Die Anlage beginnt zu 
arbeiten, und die Pumpe befüllt alle Re-
genwasserdruckleitungen im Haus. 
ACHTUNG: Prüfen Sie vorher, ob alle 
Verschraubungen, Verbindungen und 
Schlauchschellen angezogen sind. 
Achten Sie bitte darauf, dass nachdem 
alle Leitungen befüllt sind, die Pumpe in 
der Zisterne abschaltet und erst wieder 
einschaltet wenn Sie einen Verbraucher 
(Toilettenspülung) öffnen.
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Allgemeines

c) Garten Plus:
Suchen Sie einen geeigneten Platz für 
Ihre Wasseranschlussbox (oder die Was-
serzapfsäule) in der Nähe vom Erdtank 
und verlegen Sie ein Schutzrohr/ Leer-
rohr z.B. KG- Rohr DN100 / KG 2000 
von der Zisterne zur Wasseranschluss-
box. Beim Verlegen des Leerrohres bie-
tet es sich an, den Regenwasserdruck-
schlauch von der Unterwasserdruck-
pumpe zur Wasseranschlussbox gleich 
mit durch das Leerrohr zu verlegen und 
am Kugelhahn an zu schließen. Schlie-
ßen Sie nun noch den Schlauch an der 
Pumpe an und verlegen das Kabel der 
Pumpe in einem Leerrohr zu einer 
stromführenden Steckdose. Bitte si-
chern Sie die Pumpe mit einem nicht 
verrottbaren Seil o.ä. oben im Dom-
schacht in der Zisterne. So können Sie 
die Pumpe im Bedarfsfall auch leichter 
entnehmen.
Sobald Sie alle Verbindungen und 
Schlauchschellen angezogen haben, der 
Kugelhahn in der Wasseranschlussbox 
geschlossen ist und der Erdtank mit 
Wasser befüllt ist, stecken Sie den Ste-
cker der Pumpe in eine stromführende 
Steckdose. 
ACHTUNG: Die Pumpe läuft an, und so-
bald sich der Druck in der Leitung aufge-
baut hat, schaltet sich die Pumpe wie-
der ab. Öffnen Sie nun den Kugelhahn, 
wird die Pumpe automatisch eingeschal-
tet und umgekehrt.
Um die Anlage winterfest zu machen, 
ziehen Sie den Stecker der Pumpe aus 
der stromführenden Steckdose und öff-
nen den Kugelhahn in der Wasseran-
schlussbox. Ihre Anlage ist nun winter-
fest.

d) Garten Basic:
Suchen Sie einen geeigneten Platz für 
Ihre Wasseranschlussbox (oder die Was-
serzapfsäule) in der Nähe vom Erdtank.
Verlegen Sie den Saugschlauch durch 
ein dafür verlegtes KG-Rohr/ KG 
2000-Rohr DN100 zur Wasseranschluss-
box. Führen Sie den Saugschlauch durch 
den Lochboden der Wasseranschluss-
box und befestigen Sie oberhalb des Bo-
dens eine Schlauchkupplung. So kann 
der Schlauch nicht in den Tank rutschen. 
Befüllen Sie die Pumpe und den gesam-
ten Saugschlauch mit Wasser und schlie-
ßen Sie den Schlauch in der Wasseran-
schlussbox an das kurze Schlauchstück 
mit Kupplung an der Pumpe (Saugseite 
vorn) an. Schließen Sie an der Drucksei-
te oben z.B. einen Gartenschlauch an. 
Sobald Sie nun den Stecker in eine 
stromführende Steckdose stecken und 
ggf. den Schalter umlegen, fördert die 
Pumpe Wasser. Ziehen Sie den Stecker 
oder legen Sie den Schalter wieder um, 
um die Pumpe wieder abzuschalten.
Um die Anlage winterfest zu machen, 
nehmen Sie den Saugschlauch vom 
Schlauchstück der Pumpe ab und ver-
stauen ihn in der Wasseranschlussbox. 
Nehmen Sie die Pumpe, entleeren Sie 
die Pumpe vollständig und stellen Sie 
die Pumpe an einen trockenen, frostfrei-
en, gut belüfteten Ort. Ihre Anlage ist 
nun winterfest.
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Zisternen

Inspektion und Wartung

Durch regelmäßige Inspektion und quali-
fizierte Wartung werden die Betriebs- 
und Funktionssicherheit erhöht, die Nut-
zungsdauer verlängert, sowie Bauschä-
den und unplanmäßige Reparaturen ver-
hindert. Eine Nichteinhaltung der im Fol-
genden genannten Intervalle kann dazu 

führen, dass die Funktionsfähigkeit der 
Anlage beeinträchtigt und die Haftung 
für daraus entstehende Schäden aufge-
hoben wird.
Inspektionen dürfen vom Betreiber der 
Anlage selbst vorgenommen werden. 
Wartungen und Instandhaltungen sind 

von Fachkundigen durchzuführen und zu 
dokumentieren.

Folgende Zeitspannen sollten berück-
sichtigt werden:

  Betätigen des manuellen Notverschlusses an evtl. Rückstauverschlüssen
  Prüfung der evtl. Abwasserhebeanlage auf Betriebsfähigkeit, Dichtheit, äußere Korrosion

Inspektion monatlich

  Prüfung von Dachab- und Überläufen auf ungehinderten Ablauf u. Dichtheit; Schmutzfänge sind zu reinigen; ggf. Beheizung überprüfen
  Prüfung von Dachrinnen u. Regenfallrohren auf Dichtheit, Sauberkeit, Befestigung, ggf. Beheizung u. Schutzanstrich; Siebe reinigen
  Visuelle Prüfung des Schaltspiels der Betriebswasserpumpe auf Betriebsfähigkeit und Dichtheit
 Prüfung der Systemsteuerung durch Beobachtung eines Schaltspiels der Pumpenanlage
  Prüfung von Geruchsverschlüssen auf Sauberkeit, Wasserstand, Dichtheit u. ggf. Absperrbarkeit

Inspektion alle sechs Monate

  Kontrolle des Filterzustands am Filtersystem
  Prüfung des Speichers auf Sauberkeit, Dichtheit und Standsicherheit
  Prüfung des Sicherungsabstandes (Wasserstand) des Ein- und Überlaufs, ggf. Sichtkontrolle der Be- u. Entlüftung
 Vergleich des Füllstandes im Speicher mit der Füllstandsanzeige
  Prüfen der sichtbaren Leitungen auf Zustand, Dichtheit, Befestigung und Korrosion
  Prüfen der Wasserzähler auf Funktion und Dichtheit
  Prüfen des dichten Abschlusses des Rückflussverhinderers/Rückstauklappe, falls vorhanden (durch manuelle Betätigung)
 Prüfen der Abwasserhebeanlage auf Betriebsfähigkeit, Dichtheit, Korrosion falls vorhanden
 Prüfung evtl. Entnahmearmaturen auf Dichtheit und evtl. Veränderungen des Wassers hinsichtlich Geruch, Farbe und Schwebstoffen
 Prüfung des Spülvorgangs von Spüleinrichtungen (Spülkästen, Druckspülern etc.), ggf. Korrektur des Spülwasservolumens
 Prüfung der Kennzeichnung aller Rohrleitungen und Entnahmestellen

Inspektion jährlich

  Reinigung des Filters/der Filter
  Kontrollierter Probelauf der Betriebswasserpumpe mit Prüfung vor, während u. nach dem Probelauf: elektr. Absicherung der 
Pumpenanlage nach VDE-Vorschriften, evtl. Vordruck des Membranbehälters, Dichtheit der Gleitringdichtung der Pumpe, Funkti-
on des Rückflussverhinderers, Pumpen- u. Strömungsgeräusche, Dichtheit der Anlage und Armaturen, Sauberkeit der Anlage, 
Korrosion der Anlagenteile

 Kontrollierter Probelauf der Systemsteuerung mit Prüfung vor, während u. nach dem Probelauf: 
 Ein- und Ausschaltpunkte der Anlage, Nachspeisung (Magnetventil)

 Prüfung einer evtl. Abwasserhebeanlage auf Dichtheit, Funktion, Kontrolle der Niveauschaltung, Einstellhöhen von Ein-, 
 Aus- und Alarmniveau; Kontrolle der Durchflussverhinderer auf Dichtheit

Wartung jährlich

 Entleerung des Regenwasserspeichers, Reinigung der Speicherinnenflächen, ggf. Entnahme des Sedimentes (Basistank) 

Wartung alle 10 Jahre
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ACO. creating
the future of drainage

Systemlösungen für den Keller
   

   Kellerfenster
 Montageplatten für Lichtschächte
 druckwasserdichte Lichtschächte
   Rückstausysteme

Infrastruktur für Haus und Garten
   Badentwässerung
 Schachtabdeckungen
   Fassadenrinnen
   Linienentwässerung
 Punktentwässerung
 Schuhabstreifer
 Rasenwaben und Kiesstabilisierung
 Linienversickerung
 Regenwasserversickerung

Stallfenster und Fluchttüren

Jedes Produkt von ACO Hochbau 
unterstützt die ACO Systemkette 

ACO Hochbau Vertrieb GmbH

Postfach 11 25
97661 Bad Kissingen
Neuwirtshauser Straße 14
97723 Oberthulba/Reith
Tel. 09736 41-60
Fax 09736 41-69

hochbau@aco.com
www.aco-hochbau.de 


